














Zarízení urcené pro použití v prostredí
s nebezpecím výbuchu podle

Smernice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)
'\.

(3) Císlo cerfifi~átu o prezkoušení typu:

~1~
I

(:2)

(4) Zarízení:

(5) Výrobce:

(6) Adresa:

Fyzikálne technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

Certifikát o prezkoušení typu

FTZÚ 06 ATEX 0339X

Regulacní klapka typ RKM resp. RKTM, RK KM a RKKTM

(kruhová vcetne spiro provedení)

MANDíK, a.s.

Hostomice 555~767·24 Hostomice, Ceská republika

(7) Toto zarízení nebo ochranný systém a jakákoliv jeho schválená varianta je specifikována v tomto
certifikátu a dokumentaci jejíž seznam je uveden dále.

(8) Fyzikálne technický zkušební ústav potvrzuje. že u výše uvedeného zarízení nebo ochranného
systému bylo overeno splnení základních požadé!vku na ochranu zdraví a bezpecnost vztahujících
se k návrhu a konstrukci zarízení kategorie 2, urceného pro použití v prostredí s nebezpecím
výbuchu, které jsou uvedeny v príloze II smernic.e evr9Pského Spolecenství C. 94/9/EC.

Výsledky overování a zkoušek jsou uvedeny v duverné zpráve c.:

06/0339 z prosince 2006
. 'I",

(9) Splnení základních požadavku na ochranu zdraví a bezpecnoshe zajišteno overením shody s:

CSN EN 13463-1 :2002; CSN EN 13463-5:2004

(10) Pokud je za císlem certifikátu uveden symbol "X", jsou v pokracováni. tohoto certifikátu uvedeny
zvláštní podmínky pro bezpecné použití výrobku.

(11) Tento certifíkát o prezkoušení typu platí pouze pro konstrukci, overová.ní a fkoušky uvedeného
zarízení nebo ochranného systému podle smernice 94/9/EC.
Pro výrobu a dodávání tohoto zarízení nebo ochranného systému platí qalší požadavky této
smernice. Techto požadavku se tento certifikát netýká.

(12) Oznaceni zarízení nebo ochranného systému musí obsahovat:

@ II 2G c

Tento certifikát o prezkoušení typu platí do: 31.12.2011

Odpovedná osoba:C

,ng.šinL~
vedoucí certifikacního orgánu

Datum vydání:

Pocet stran: 1/3

Vydaní tohoto certifikatu je podmíneno plnením všeobecných podmínek FTZÚ.
Tento certifikat muže být rozmnožovan pouze vcelku a bez jakýchkoliv zmen (vcetne dalších stran).

FTZÚ. PikartskÚ 7. 71607 Ostrava Radvanice. tel +420 595223 III. fax +420 596 232672. e-mail: fizu0;fizu.cz



Fyzikálne technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

(13) Pokracování

(14) Certifikát o prezkoušení typu c. FTZÚ 06 ATEX 0339X

(15) Popis zarízení:

Regulacní klapky jsou regulacní uzávery v potrubních rozvodech vzduchotechnických zarízení.

Regulacní klapky jsou vyrábeny v radách v kruhovém a ctyrhranném tvaru v rozmerech viz. výkr.

dok. Konstrukce je z pozink. nebo nerez plechu bodove svarována. Regulacní klapky se vyrábejí

v tesném a netesném provedení. Samotná regulace se provádí zpravidla rucne. Celá konstrukce

klapky je vzájemne vodive pospojována a opatrena zemnícím šroubem. Event. elektrické

nevýbušné zarizení je posuzováno oddelene a není soucástí klapky.

(16) Zpráva c.: 06/0339 14 + 2 strany

(17) Zvláštní podmínky pro bezpecné použití:

Nevýbušné elektrické zarízení instalované spolecne s regulacní klapkou musí svým nevýbušným

provedením odpovídat danému prostredí s nebezpecím výbuchu dle CSN EN 60079-10 vne i

uvnitr regulacní klapky.

(18) Základn í požadavky na ochranu zdraví a bezpecnost:

Splneny dodržením požadavku výše citovaných norem.

Odpovedná osoba:C
~L4~

Ing. Sindler Jaroslav
vedoucí certifikacního orgánu

Datum vydání: 22.12.2006

Pocet stran: 2/3

Vydání tohoto certifikátu je podmíneno plnením všeobecných podmínek FTZÚ ..
Tento certifikát muže být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv zmen (vcetne dalších stran).

FT/.t"J. l'ikartskÚ 7. 71607 Ostrava Radvanicc. td +420 595 223 III. fax +420 596 232 672. e-mail: IiZlI(II,lizlI.cz



Fyzikálne technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

(13) Pokracování

(14) Certifikát o prezkoušení typu c. FTZÚ 06 ATEX 0339X

(19) SEZNAM DOKUMENTACE

• Výkres c.0313-1102-xxxa...
z 07.12.2005

0313-3100-xxx a

...z 07.12.2005

0330-0102-xxx

z 30.11.2005

0330-0202-xxx

z 30.11.2005

0330-0302-xxx

...z 30.11.2005

0330-0402-xxx

...
z 30.11.2005

N313-0000-039

...
z 11.12.2006

• Návod k použití a obsluze C. 009 z 01.12.2006

• Rozbor rizik C. 009
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